Aktualny Załącznik nr 2
DAT/02/N/RB/2017
Zakres czynności wymaganych od Wykonawcy
podczas wykonywania każdego przeglądu okresowego urządzeń i instalacji
przy realizacji zamówienia, pn.:
PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM NR I 
w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowym Instytucie Badawczym 
w Radzikowie.
1. CENTRALA WENTYLACYJNA EXHAUSTO

Zakres czynności przeglądu serwisowego:

· kontrola podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej, korekta nastaw na optymalne lub wskazane przez zleceniodawcę,

· kontrola i czyszczenie łopatek przepustnic powietrza wraz z towarzyszącym mechanizm napędowym, kontrola i regulacja przepustnic, w szczególności przepustnicy na powietrzu zewnętrznym

· kontrola poprawności działania i jeśli zajdzie taka konieczność to regulacja pracy wymiennika rotacyjnego — rotora, naciąg i kontrola paska, kontrola pracy silnika, czyszczenie rotora

· kontrola nagrzewnicy wodnej w szczególności kontrola działania zabezpieczeń przeciw zamrożeniowych, odpowietrzanie i kontrola pompki wymuszającej

· kontrola chłodnicy i jej czystości, kontrola instalacji skroplin

· kontrola poprawnej pracy wentylatorów poprzez odpowiednie nastawy falowników lub innych podzespołów odpowiedzialnych za zmianę prędkości. Czyszczenie łopatek wentylatora, kontrola łożysk i smarowanie jeśli zajdzie taka konieczność. Kontrola poprawności połączeń elektrycznych, regularna kontrola stanu i naciągu pasów oraz kół przekładni pasowej

· kontrola stopnia zabrudzenia filtrów, jeśli to konieczne czyszczenie filtrów lub ich wymiana

· kontrola poprawnej pracy układu recyrkulacji oraz współpracujących przepustnic powietrza

· kontrola i pomiary elektryczne

· kontrola stanu połączeń elektrycznych oraz izolacji elektrycznej

· korekta programu i nastaw parametrów central wentylacyjnych

2. AGREGAT CHŁODNICZY PPH COOL

Czynności ogólne podczas kontroli:

· Kontrola ogólnego stanu technicznego urządzeń

· Kontrola ogólnego stanu technicznego szafy zasilająco-sterowniczej*

· Kontrola podłączeń elektrycznych

· Kontrola szczelności urządzeń

· Kontrola kultury pracy urządzeń

· Kontrola ilości (poziomu) czynnika chłodniczego (uzupełnienie/wymiana)*

· Kontrola wskaźników wilgotności

· Kontrola filtrów czynnika chłodniczego (ciecz/ssanie/wymiana)*

· Kontrola kwasowości oleju (wymiana)*

· Kontrola urządzeń i armatury zabezpieczającej:*

· Kontrola izolacji termicznej

· Kontrola wibroizolatorów i tłumików drgań

· Czyszczenie/wymiana filtrów mechanicznych*

· Kontrola czujników wycieku propanu

Zasilanie i Sterowanie

· Kontrola styczników sprężarek

· Kontrola styczników wentylatorów

· Kontrola zabezpieczeń silników sprężarek

· Kontrola zabezpieczeń silników wentylatorów

· Kontrola czujników zaniku i kolejności faz

· Kontrola zabezpieczeń przeciążeniowych

· Kontrola nastaw zabezpieczeń termicznych (temp. tłoczenia)

· Kontrola lokalizacji czujników i przetworników

· Kontrola czujników  i przetworników

· Kontrola przewodów zasilania i sterowania

· Kontrola kalibracji czujników i przetworników

· Kontrola wyłącznika awaryjnego

· Kontrola podstawowych nastaw parametrów pracy:

· (ciśnienia/temperatury parowania i skraplania; rotacja i załączanie sprężarek; praca wentylatorów skraplacza itp..)*

· Kontrola historii alarmów (korekta ustawień parametrów)*

Sprężarka

· Kontrola kierunku obrotów silników sprężarek (Spiralne, Śrubowe)

· Kontrola i weryfikacja ciśnienia ssania i tłoczenia

· Kontrola dochłodzenia i przegrzania czynnika chłodniczego

· Kontrola temperatury tłoczenia

· Kontrola prądów pracy sprężarek

· Kontrola modułu wyłączającego

· Kontrola działania i weryfikacja nastaw zabezpieczeń mechanicznych:

· (presostat wysokiego i niskiego ciśnienia; presostat różnicowy oleju; regulatory poziomu oleju itp..)*

· Kontrola działania grzałek karteru

· Kontrola poziomu oleju (uzupełnienie/wymiana)*

· Kontrola różnicy ciśnień oleju

· Kontrola działania odciążenia rozruchu i regulacji wydajności*

· Kontrola startu sprężarek: częściowe uzwojenie; odciążenie rozruchu; regulacja wydajności

Skraplacz:

· Kontrola swobody przepływu powietrza

· Kontrola wentylatorów i osłon: kierunek obrotów; rotacja; regulacja prędkości obrotów wentylatorów*

· Kontrola prądów pracy wentylatorów

· Kontrola użebrowania

· Kontrola czystości i czyszczenie skraplacza*

· Kontrola łożysk silników wentylatorów

Parownik i moduł hydrauliczny:

· Kontrola kierunku obrotów pomp obiegowych

· Kontrola przepływu medium (swoboda, prędkość)

· Kontrola parametrów pracy instalacji wodnej/glikolowej:

· Kontrola temperatur i ciśnień na wejściu i wyjściu

· Kontrola różnicy temperatur i ciśnień na wejściu i wyjściu

· Kontrola czystości filtra wodnego*

· Pomiar prądów pracy pomp obiegowych

· Kontrola czujnika przepływu

· Kontrola automatyki (zaworów rozprężanych; elektromagnetycznych)

· Kontrola zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego wody/glikolu*

· Kontrola pH; stężenia; krzepliwości/temp. zamarzania wody/glikolu.

* Wymiana w razie konieczności 

3. AGREGAT CHŁODNICZY ORAZ KLIMATYZATORY ŚCIENNE I KASETONOWE MIDEA

Zakres czynności przeglądu serwisowego:

· czyszczenie i dezynfekcja parownika, tacy ociekowej, jednostki wewnętrznej środkiem bakteriobójczym i grzybobójczym,

· czyszczenie filtrów powietrza jednostek wewnętrznych,

· sprawdzenie połączeń elektrycznych takich jak: zaciski śrubowe w jednostkach wewnętrznych, zewnętrznych,  połączeń wewnątrz jednostek zewnętrznych, wewnętrznych,

· kontrola drożności odpływu kondensatu,

· sprawdzenie ciągłości izolacji termicznej na instalacjach chłodniczych,

· czyszczenie na mokro wymienników ciepła jednostek zewnętrznych,

· kontrola mocowań jednostek wewnętrznych, zewnętrznych,

· sprawdzenie poprawności działania poszczególnych urządzeń układu   

· rejestr dokonanych zgłoszeń oraz przeprowadzonych interwencji,

· roczny raportu z wykonanych czynności przeglądowych oraz czynności sprawdzających i naprawczych wykonanych w danym roku.

4. WINDA TOWAROWO-OSOBOWA

Zakres przeglądu powinien obejmować następujące czynności:

MASZYNOWNIA: 

· sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego, 

· kontrola działania wyłącznika głównego,

· sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń, 

· dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa, 

· sprawdzenie stanu styków i przekaźników, 

· sprawdzenie stanu oleju w samo smarach i ewentualne jego uzupełnienie, 

· sprawdzenie stanu przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stan zewnętrzny. 

KABINA I RAMA KABINOWA: 

· sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka,

· sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania,

· wykonanie dwóch jazd w górę i w dół, 

· sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach, 

· sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji, 

· sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, instrukcja obsługi, 

· sprawdzenie działania fotokomórek lub bariery świetlnej. 

SZYB: 

· sprawdzenie drzwi przystankowych: działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i smarowanie, 

· sprawdzenie działania kaset wezwań, 

· sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów lub magnesów, 

· sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych, 

· sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej, 

· sprawdzenie działania wyłączników dźwigu. 

PODSZYBIE: 

· sprawdzenie mocowania prowadnic, 

· sprawdzenie mocowania sprężyn zderzaków,

· sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „stop"

